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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir begliickwiinschen Sie zum Kauf dieses GreenLife Produktes und bedanken uns fiir das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Bitte Uberprifen Sie die Ware bei der Warenannahme auf eventuelle Beschadigungen.

Fur Transportschaden haftet nicht der Hersteller oder der Lieferant, sondern der Frachtfihrer. Nach
Warenannahme angezeigte Transportschaden kénnen nicht mehr geltend gemacht werden. Sollte die
Verpackung beschadigt sein, ist sofort im Beisein des Lieferanten die Ware auszupacken, um eventuelle
Beschadigungen festzustellen, die dem Frachtfuhrer schriftlich anzuzeigen sind. Die Ware muss bis zur
Klarung des Transportschadens beim Kaufer verbleiben.

Bevor Sie dieses Produkt installieren, anschlieen und/oder in Betrieb nehmen, ist es unbedingt not-
wendig die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam und vollstédndig zu lesen und alle Sicher-
heitshinweise zu beachten. Bitte bewahren Sie diese Anleitungen auch fur die Zukunft sorgsam auf.

Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir lhnen unter
service@greenlife.de

zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

thr Greenlite Team

www.greenlife.de
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1. Einleitung

Die Grauwasser-Recycling Anlage, nachfolgend GWR-Anlage genannt, dient ausschlie3lich der Aufbe-
reitung und Wiederverwendung von gering belastetem Abwasser (Grauwasser) aus Duschen, Hand-
waschbecken und Badewannen, das vorzugsweise fur den Betrieb von Toilettenspulung und Wasch-
maschine genutzt werden kann, aber auch fur die Gartenbewdasserung und Putztatigkeiten geeignet ist.

Bei sachgerechtem Betrieb erreicht das aufbereitete Grauwasser die Qualitat gemaR der EU-Badege-
wasser Richtlinie.

Im Einzelhaushalt steht es dem Nutzer frei seine Wasche mit aufbereitetem Grauwasser zu waschen.
In einem Mehrfamilienhaus kann Betriebswasser zum Wéaschewaschen angeboten werden. Dem Mieter
muss alternativ ein Trinkwasseranschluss fur die Waschmaschine zur Verfligung gestellt werden. Be-
triebswassernutzungsanlagen sind dem zustéandigen Gesundheitsamt i.d.R. durch den Betreiber an-
hand eines Formblattes anzuzeigen. Dieses Formblatt ist, neben einem Inbetriebnahmeprotokoll und
einem Inspektionsplan, Bestandteil dieser Gebrauchsanleitung.

Jeder dariiber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaf. Fir sich hieraus ergebende
Schéaden haften Hersteller und/oder Verkaufer nicht!

2. Allgemeines

2.1 Zu dieser Anleitung
2.1.1 Allgemeine Hinweise zu Installation und Betrieb

Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen und wichtige Hinweise, die eine erfolgreiche Instal-
lation und einen sicheren Betrieb Ihrer GreenLife GWR-Anlage gewéhrleisten. Wir haben uns bemiiht,
Ihnen eine Anleitung an die Hand zu geben, die ihrerseits keine Fragen offenlasst. Damit wir kontinu-
ierlich besser werden kdnnen, bitten wir Sie, uns zu informieren, wenn lhnen etwas an dieser Anleitung
fehlt oder unversténdlich erscheint. Schreiben Sie bitte an: info@greenlife.de.

Es ist unabdingbar erforderlich, dass Sie sich beim Einbau und bei der Inbetriebnahme genauestens an
die Einbauanleitung sowie die Betriebs- und Wartungsanleitung halten. Nur dann kénnen wir fir den
reibungslosen Betrieb lhrer GreenLife GWR-Anlage garantieren. Beachten Sie au3erdem, dass es not-
wendig ist, eine jahrliche Wartung vorzunehmen. Durch die Wartung nehmen Sie positiven Einfluss auf
die Betriebssicherheit und —Bereitschaft Ihrer GWR-Anlage.

Die Betriebsanleitung ist vor Installation und Inbetriebnahme vollstandig zu lesen. Bei Einbau und Be-
trieb sind die in der vorliegenden Betriebsanleitung gemachten Angaben genauestens zu befolgen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie gegebenenfalls in Zukunft noch darauf zurtick-
greifen kdnnen.
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2.1.2 Aufbau der Dokumentation und Zielpersonen

Die mitgelieferten Dokumente fiir die GWR-Anlage bestehen aus zwei Anleitungen:

e Die vorligende 1. Anleitung ist die Gebrauchsanleitung. Diese richtet sich an den Betreiber der
GWR-Anlage (Bauherr).

e Die 2. Anleitung ist die Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung.
Diese richtet sich an Fachleute fir Planung, Installation und Wartung der GWR-Anlage sowie
an den Betreiber der Anlage (Bauherr) zur Priifung.

Darilber hinaus kénnen im Bedarfsfall samtliche Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten per E-Mail
unter info@greenlife.de angefordert werden (z.B. fur den jeweiligen Luftverdichter). Die hierin enthalte-
nen Anweisungen zu Installation, Betrieb und Wartung des jeweiligen Gerates sind zu beachten.

2.2 Gewahrleistung

Die Gewahrleistung umfasst Mangel, die auf die Fabrikation oder das Material zurtickzufiihren sind.
Diese Méangel missen nachweislich trotz vorschriftsméaiigem Transport, Einbau und bestimmungsge-
mafer Verwendung gemal der Betriebsanleitung bestanden haben.

Bei Erhalt der Lieferung ist die Anlage mit allen dazugehérigen Komponenten auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit zu prifen. Beschadigungen oder Fehimengen sind vom Frachtfuhrer bestétigen zu las-
sen. Die Feststellung von offensichtlichen Mangeln muss unverziglich, bei nicht erkennbaren oder ver-
deckten Mangeln unverzuglich nach ihrer Erkennbarkeit schriftlich mitgeteilt werden.

Die Beachtung der Angaben dieser Betriebsanleitung ist Bestandteil der Gewahrleistungs-
regelungen. Eigenméchtige Veranderungen der Anlage oder eine nicht bestimmungsge-
mafe Verwendung kénnen zum Erléschen der Gewahrleistungsanspriiche fiihren.

Achtung

Die Gewahrleistung setzt voraus, dass Installation und Betrieb der Anlage gemalf der Betriebsanleitung
erfolgen, die Anlage nicht unsachgemanR behandelt oder unautorisiert verandert wird, erforderliche War-
tungen und Reparaturen fachgerecht durchgefiihrt werden und lickenlos im Betriebstagebuch doku-
mentiert sind.
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3. Sicherheit bei Installation, Betrieb und Wartung

3.1 Symbole und ihre Bedeutung

Auf die bei Betrieb und Wartung nicht zu vermeidenden Restrisiken wird im Rahmen dieser Betriebsan-
leitung gesondert hingewiesen. Die Risiken kénnen fir Personen, die Anlage oder die Umwelt bestehen.
Sie werden im Rahmen dieser Betriebsanleitung mit Hilfe von Sicherheitshinweisen und Symbolen be-
sonders hervorgehoben:

Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor allem mit Gefahren fiir Personen zu rechnen ist
(Lebensgefahr, Verletzungsgefahr)!

Gefahr

Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor allem mit Gefahren fur die Anlage (Gerate, Ma-
schinen, Material) und / oder die Umwelt zu rechnen ist.

Achtung

1 Dieses Symbol weist auf wichtige Hinweise hin.
Hinweis

3.2 Grundlegende Sicherheitsmalinahmen bei Betrieb und Wartung

Fur Installation, Betrieb und Wartung gilt:

Die Installation und Wartung sind nur von qualifizierten Personen durchzuflihren, die Gber
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie ausreichend Wissen verfligen. Zur Vermeidung
von Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

) Gefahr

Samtliche Arbeiten an der Anlage durfen nur in spannungsfreien Zustand vorgenommen werden. Es
muss sichergestellt werden, dass die Versorgungsspannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet
werden kann.

Betrieb und Wartung missen gemafd den landesublichen Normen und der Betriebsanleitung erfolgen
und gemal der Betriebsanweisung ausgefiihrt werden. Die Arbeiten dirfen nur von qualifizierten Fach-
kraften bzw. sachkundigen Personen ausgefuhrt werden.

Die Inbetriebnahme darf erst dann erfolgen, wenn die Installation vollstdndig abgeschlossen und die
Anlage voll betriebsbereit ist.

Der dauerhaft sichere Betrieb der Anlage setzt voraus, dass alle dafur erforderlichen Ma3Bhahmen ge-
troffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers, diese MalRnahmen zu planen und ihre
Ausfiihrung zu kontrollieren.
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3.3 Dauerbetrieb (Entsorgungshinweise)

Fur die Einhaltung der Reinigungsanforderungen muss der Betrieb gemaf der Betriebsanleitung erfol-
gen.

Die GWR-Anlage muss dauerhaft betriebsbereit (= stérungsfrei am Netz) sein!

Der Betrieb ist nur zulassig, wenn das zugefiihrte Grauwasser in Menge und Beschaf-
fenheit den Auslegungsdaten entspricht.

Grundsatzlich sind der GWR-Anlage nur Stoffe zuzufiihren, welche in ihrer Charakte-
ristik hauslichem Grauwasser entsprechen.

Achtung Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht vertragliche oder abbaubare Stoffe diir-
fen nicht in die Anlage gelangen, da sie zu biologischen Prozessproblemen fiihren (=
Tabelle 3: Entsorgungshinweise).

Flussigkeiten und Feststoffe, die zur Verstopfung von Rohrleitungen bzw. zur Bescha-
digung von Aggregaten fuhren kénnen, dirfen nicht eingeleitet werden (= Tabelle 3:
Entsorgungshinweise).
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Tabelle 3: verbotene Stoffe

Stoffe, die nicht in die Anlage ge-

| N Verursachtes Problem Richtige Entsorgungsstelle
angen durfen

Asche zersetzt sich nicht Miilltonne (Restmiill)

WC Typische Feststoffe
) fuhrt zu Ablagerungen und Ver- Miill R il
z.B.: Binden, Ohrenstabchen, Pflas- | stopfungen tilltonne (Restmdll)

ter, Slipeinlagen, Tampons, Textilien

WC Typische Flussigkeiten vergiftet das Grauwasser,

z.B.: Nagellack, Nagellackentferner, | Zerfressen Rohrleitungen, Sammelstellen
Creme, Make-Up-Entferner, Haar- | peeintrachtigen die Betriebswas-

farbemittel, Bleichmittel serqualitét

vergiften das Grauwasser,

Medikamente/ Arzneimittel beeintrachtigen die Betriebswas- Sammelstellen, Apotheken
serqualitat

Reinigungsmittel vergiftet das Grauwasset,

z.B.: Desinfektionsmittel, Putzmittel | Zérfressen Rohrleitungen, Sammelstellen

(Rohrremlger), Verdinner, Pinselrei- beeintrachtigen die Betriebswas-

niger serqualitat

Bindemittel

fuhrt zu Ablagerungen und Ver-

z.B.: Katzenstreu, Vogelsand stopfungen Mullitonne (Restml)

Flussigkeiten nach Handwerklichen Vergiftet das Grauwasser,

Tatigkeiten _
o zerfressen Rohrleitungen, s Istell

z.B.: Chemikalien, Farben, Lacke, _ _ _ _ ammelstellen

Ole, Lotwasser, Zementwasser, Ta- | beeintréchtigen die Betriebs-was-

petenkleister serqualitat

fuhrt zu Ablagerungen und Ver-
stopfungen Miilltonne (Biomdill), Sammelstelle
lockt Ungeziefer an

Kuchenabfalle

z.B.: Fette, Ole, Speisereste

) o ) vergiften das Grauwasser,
Maschinen-Schmiermittel, schmier-

mittelhaltige Stoffe beeintréchtigen die Betriebswas- | Sammelstellen
serqualitat

Pestizide vergiften das Grauwasser,

z.B.: Pflanzenschutzmittel, Schad- | beeintrachtigen die Betriebswas- Sammelstellen

lingsbek&ampfungsmittel serqualitat
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Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

- die Anlage nur bestimmungsgemalR genutzt wird,

- die Anlage nur in einwandfreiem, funktionstiichtigem Zustand betrieben wird und besonders die
Sicherheitseinrichtungen regelmafig auf ihre Funktionstlichtigkeit Gberpriift werden,

- die vollstéandige Betriebsanleitung stets in leserlichem Zustand, vollstandig und griffbereit am
Einsatzort der Anlage zur Verfiigung steht,

- nur qualifiziertes und autorisiertes Personal die Anlage bedient, wartet und repariert,

- regelméaRige Kontrollen der Anlage durchgefiihrt werden, um einen langfristig stérungsfreien
Betrieb zu gewabhrleisten,

- mindestens alle zwdlf Monate eine Anlagenwartung durchgefihrt wird,

- alle Anlagenteile fir Kontrolle und Wartung leicht zuganglich sind,

- die Anlage und alle dazugehoérigen Komponenten in allen Betriebsphasen gegen den Zugriff
unbefugter Personen in geeigneter Weise gesichert ist,

- Veranderungen der Anlage ausschlief3lich durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen wer-
den.

Dies gilt auch fiir eine Veranderung der Betriebsweise (z. B. Anderung von Maschinenlaufzeiten).

Bedienung und Wartung setzen die genaue Kenntnis der Betriebsanleitung und der hierin
enthaltenen Sicherheitshinweise voraus.

Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass niemand durch den Betrieb gefahrdet wer-
den kann.

Gefahr

Die Anlage darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden. Festgestellte Méngel sind sofort zu
beseitigen oder sofort beseitigen zu lassen. Bei Arbeiten an der elektrischen Ausriistung System durch
Trennen vom Netz spannungsfrei machen und gegen Wiedereinschalten sichern! Reparaturarbeiten an
elektrischen Ausrustungen der Anlage dirfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden! Elektrische Ausristungen regelmaf3ig tberprifen! Schaltschrank / Steuerung stets geschlos-
sen halten! Zugang ist nur befugten Personen mit Schlissel / Werkzeug erlaubt! Schaltschranke und
andere Gehause von elektrischen Ausristungen zur Reinigung niemals mit einem Wasserschlauch ab-
spritzen!

Vor Wiederinbetriebnahme nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass entfernte Bau-
teile (z. B. Behalterdeckel) wieder ordnungsgemal montiert sind.

Bei allen Arbeiten an der Anlage sind die gesetzlichen Umweltschutz-Vorschriften (z.B. ge-
regelte Schlammabfuhr) einzuhalten.

3.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefahrdung von Personen, Anlagen, Maschinen
oder der Umwelt zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jegli-
cher Schadensersatzanspriiche fihren.
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4. Transport und Lagerung

4.1 Transport
Der Transport und das Heben der Anlagen-Tanks sind nur im unbeftillten Zustand zuléassig!
Beim Transport ist der Behdlter z.B. mit Spanngurten gegen Verrutschen zu sichern. Die

- Verspannung ist so auszufuhren, dass Beschadigungen am Behélter ausgeschlossen sind.
Achtung  Verwenden Sie keine Ketten oder Drahtseile!

Transport und Ladung mussen stets stol3frei erfolgen!
Schleifen bzw. Schieben des Tanks liber den Untergrund ist nicht zulassig!

4.2 Lagerung

Die Lagerung erfolgt auf einem ebenen Untergrund ohne spitze Gegensténde.

Sichern Sie das Mannloch gegen das Eindringen von Regenwasser, Schmutz oder Perso-
nen (insbesondere Kindern).

Achtung

Einige Teile der Anlage (z.B. Lippendichtungen) sind nur bedingt UV-bestandig.

4.3 Witterung

Falls bei Aufstellung/Lagerung im Freien Frostgefahr besteht, ist sicherzustellen, dass die Anlage voll-
standig entleert ist und die Pumpen und Rohrleitungen wasserfrei sind. Der Membranfilter ist in einem
solchen Fall gesondert zu lagern. Dieser muss zu 100% feucht gehalten werden. Sollte der Membran-
filter austrocknen, ist er irreversibel zerstért. Auch die Entnahme-stellen und Betriebswasserleitungen,
die nicht frostfrei sind, miissen rechtzeitig vor Frosteinbruch abgesperrt und entleert werden.

www.greenlife.de

Technischer Support Stand: 2021/12
Telefon: +49 (0) 385 7733 775 Technische Anderungen vorbehalten
E-Mail: service@greenlife.de Fir Druckfehler wird keine Haftung ibernommen

9von 12


mailto:service@greenlife.de

Gebrauchsanleitung

Grauwasser-Recycling-Anlagen

5. Anmeldungsformular Gesundheitsamt

Anschrift

Mitteilung Uber den Betrieb bzw. die Inbetriebnahme einer Betriebswassernutzungsanlage nach 813
Abs.3 der Trinkwasserverordnung. (Entsprechend der am 01.01.2003 in Kraft getretenen novellierten
Trinkwasserverordnung missen Betriebswassernutzungsanlagen bei den értlichen Gesundheitsdmtern
angezeigt werden. Dies gilt sowohl bei der Erstellung als auch bei In- und AuRerbetriebnahme der An-
lagen (813 Abs.1 und 3)

Anmelder: Standort der Anlage:

Anlagentyp: (siehe Lieferschein)

Hersteller:

GreenLife GmbH
Sacktannen la
D-19057 Schwerin

GERMANY
Ort, Datum Unterschrift Eigner
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6. Betriebstagebuch

Besondere
Vorkommnisse

Betriebstagebuch Blatt Nr.:
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